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Werkleitungsgraben:
Auffüllung Aushubmaterial ohne grosse Steine
Rohrumhüllung Rundsand 0/4 gewaschen

Fundation:
RC-Asphaltgranulatgemisch 0/22.4       3cm

Ungenbundenes Gemisch Kiesgemisch 0/45     20cm
RC-Betongranulatgemisch 0/45     40cm

min. 63cm

Wasserleitung:
GD 125
Innen Hochofen-Zementmörtel (HOZ)
Aussen Zementmörtelumhüllung (ZMU)

Normalprofil
Belag:
AC 8N 4.0cm
AC T 22N 7.0cm
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Hydrant 143 / Ral 3000
Oberteil Vonroll 5000S / Storz 75
Unterteil Vario 2.0 mit Doppelabsperrung
Einlaufbogen Steckmuffe DN 125

MK125 11N / 231.241
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